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Holder of the Approval

Fire Fighting Enterprises Ltd.
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Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Priifung
eingereichten Ausfiihrung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
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Rat
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Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Linienférmiger Rauchmelder /
Line-type smoke detector
Fireray3000

Verwendung
Use

in automatischen Brandmeldeanlagen

in Automatic Fire Detection and Fire Alarm Systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2005-12
VdS 2504:1996-12/5.6
EN 54-12:2002

Koln, den 06.06.2012

I T—

Reinermann i. V. Hesels

Geschéftsfihrer
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverandert
und mit sémtlichen Anlagen verviel-
faltigt werden. Alle Anderungen der
Voraussetzungen fiir die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle - mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverziiglich zu liber-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1

- documented in the technical
documents according to
enclosure 2

- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174

D-50735 Kéln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDVJ,
akkreditiert als Zertifizierungsstelle
fiir die Bereiche Brandschutz und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech]

A company of the German Insurance
Association [GDV] accredited by
“Deutsche Akkreditierungsstelle
Technik [DATech)]” as a certification
body for fire protection and security



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212034 vom/ dated 06.06.2012

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

VdsS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. | Approval No.
Linienférmiger Rauchmelder / Fireray3000

Line-Type Smoke Detector




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212034 vom/ dated 06.06.2012

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Seite / Sheet 1

VdS

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
VdS Priifberichte / BMA 12042 20.04.12
Test Reports:

101441-AU01+SWO1 07.02.12
Fireray3000
Fireray3000 Std EN Iss.01 98-3000-101 29.11.10 2
Fireray3000 Stripped EN 98-3000-105 29.11.10 2
F3k Head 1st Fix PCB Assy
Iss.01 98-0100-013 29.11.10 1
F3k Syscon 1st Fix PCB Assy
lss.01 98-0100-015 29.11.10 1
F3k SysCon 1st Fix PCB Assy
Stripped Iss.01 98-0100-017 29.11.10 1
F3k Tx PCB Assy 98-0100-011 29.11.10 1
F3k Rx PCB Assy 98-0100-012 29:11.10 2
F3k Syscon Main PCB Assy
lss.01 98-0100-014 29.11.10 1
F3k Conv AIM PCB Assy 98-0100-016 29.11.10 2
F3k Conv AIM PCB Assy Stripped | 98-0100-018 29.11.10 1
Aucxilliary Mounting Bracket
lss.01 98-1000-025 19.01.12 1
07003 Quality plan - Fireray3000
System 17-0013 21.03.11 1
07003 Product Audit plan -
Fireray3000 17-0014 01.08.11 9
Fireray3000 FFT Spec - TX Iss.01 | 04-0006 16.11.11 3
Fireray3000 FFT Spec - RX
lss.01 04-0007 16.11.11 3
Fireray3000 FFT Spec - System
Controller Iss.01 04-0008 16.11.11 5
07003 Build Instructions - Tx 03-0007 29.11.10 19




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212034 vom/ dated 06.06.2012

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Seite / Sheet 2

VdsS

Art der Unterlage Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
07003 Build Instructions - Rx 03-0008 29.11.10 20
07003 Build Instructions -

Syscon Iss.01 03-0009 29.11.10 13
Packing and Labelling Guide -

F3000 Iss.01 37-0004 22.03.11 18
Head Term PCB 01-0017 08.09.11 1
Syscon Term PCB 01-0033 08.09.11 1
Tx PCB 01-0031 20.09.11 4
Rx PCB 01-0016 08.10.11 5
Syscon Main PCB 01-0030 6/30/11 6
Conv AIM PCB Iss.04 01-0032 6/30/11 6
Head Term PCB Assy Iss.03 0001-015 01.02.12 1
Syscon Term PCB Assy Iss.03 0001-017 22.12.11 2
Tx PCB Assy Iss.04 0001-013 16.02.12 4
Rx PCB Assy Iss.09 0001-014 16.02.12 4
Syscon Main PCB Assy Iss.05 0001-016 16.02.12 4
Conv AIM PCB Assy Iss.04 0001-018 23.03.11 6
07003 Transmitter Software &

Documentation Iss.12 02-0019 - -
07003 Receiver Software &

Documentation 02-0020 - -
07003 SysCon Software &

Documentation Iss.13 02-0021 - -
LCD Iss.03 0007-002 11.08.10 3
ZEBRA STRIP Iss.02 0008-001 15.04.08 1
F3K KEYPAD ARRAY Iss.01 0008-003 25.11.10 1
HEAD FIRST FIX Iss.04 0020-022 28.07.10 1
HEAD 2ND FIX Iss.07 0020-023 28.07.10 1
HEAD 3RD FIX Iss.07 0020-024 28.07.10 1
LENS HOUSING RIGHT HAND 0020-025 28.07.10 1
LENS HOUSING LEFT HAND 0020-026 28.07.10 1




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212034 vom/ dated 06.06.2012

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Seite / Sheet 3

VdS

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

ADJUSTMENT RACK
ADJUSTMENT CARRIER Iss.06
ADJUSTMENT WORM
ADJUSTMENT KNOB

LASER SWITCH Iss.06

LED LIGHTPIPE Iss.06

POT INTERFACE Iss.07
TRANSMITTER LENS Iss.09
RECEIVER LENS Iss.09
LASER LENS Iss.06

FIRST FIX - SYSCON Iss.04
SYSTEM CONTROLLER REAR
COVER Iss.05

SYSTEM CONTROLLER FRONT
COVER Iss.05

AIM DOOR Iss.04

LCD WINDOW lIss.05

3 WAY CABLE ASSEMBLY +
HEAT SHRINK Iss.02
KEYPAD

Bracket Base Iss.05
U-Bracket Iss.05

USER GUIDE - EN

User Guide - DE

Installation Instructions for
Auxilliary Mounting Bracket
Iss. 01

0020-027
0020-028
0020-029
0020-030
0020-031
0020-032
0020-033
0020-034
0020-035
0020-036
0020-037

0020-038

0020-039
0020-040
0020-041

0023-005
0025-004
0020-042
0020-043
0044-047
0044-047

0044-054

28.07.10
28.07.10
28.07.10
28.07.10
28.07.10
28.07.10
28.07.10
28.07.10
28.07.10
28.07.10
20.06.10

20.06.10

20.06.10
20.06.10
20.06.10

29.11.10
25.11.10
20.04.11
20.04.11
29.11.70
29.11.10

19.01.12
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VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212034 vom/ dated 06.06.2012

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1).

Der lineare Rauchmelder Typ Fireray3000 ist zur Verwendung in automatischen
Brandmeldeanlagen vorgesehen.

Der Melder besteht aus Sendeeinheit, Empfangseinheit und Controller.

Elektrische Daten:

Betriebsspannung Ug (DC) 9,6 Vbis 36V
Ruhestromaufnahme lg: 8 mA bis 14 mA
Einsatzbereich: 5 mbis 120 m

Optische Daten:

Optische Wellenlange: 850 nm
Max. zul. Fehlerwinkel: Transmitter + 0,7°, Receiver + 2,5°
Alarmschwellen: [25% - 35%] bei max. 30s, hohere Schwellen sind nicht

zulassig.



VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 212034 vom/ dated 06.06.2012

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Line-type smoke detector type Fireray3000 is intended for the use in automatic fire
detection and fire alarm systems.

The detector consists of a transmitting unit, a receiving unit and a controller.

Electrical data:

Operating voltage Ug (DC] 9,6Vto36V
Quiescent current consumption lg: 8 mAto 14 mA
Operating distance: Smto 120 m

Optical data:

Optical wavelength: 850 nm
Max. permitted fault angle: transmitter + 0,7°, receiver = 2,5°
Alarm thresholds: [25% - 35%] at max. 30s,

higher thresholds are not permitted



